Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fiir Umwelthygiene und Umweltmedizin
Direktar: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Hygiene-Institut - Postfach 10 12 55 - 45812 Gelsenkirchen | GERMANY

Rotthauser Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
| Durchwahl (0209) 9242-270
| Telefax (0209) 9242.212
| E-Mail a.koch@hyg.de
| Internet www.hyg.de

Unser Zeichen:  K-178611-09.51/sf
Ansprechpartner: Frau Stefanski

. Gelsenkirchen, ~ 02.07.2009
PRUFZEUGNIS
entsprechend KTW-Empfehlungen
(Bundesgesundheitsblatt 20. Jahrgang, S. 10, 1977)

riifung
3.2004)
Antragsteller: Rich. Klinger
Dichtungstechnik GmbH & Co KG
Am Kanal 8-10
2352 GUMPOLDSKIRCHEN
OSTERREICH
Erzeugnis: KLINGERSIL®C-4500 (schwarz)
gepriifte Teile: Prifplatten
Prifungsart: [X] Produktpriifung / Zulassungspriifung [ ] Uberwachungsprifung

Priifplatten aus der Gummimischung KLINGERSIL®C-4500 (schwarz) erfiillen gemaf unserem Priifbericht-Nr.:
C-119642-04-Sf/st vom 04.08.2004 die Anforderungen gemal KTW-Empfehlung 1.3.13 flr folgende(n)

Anwendungsbereich(e): Temperaturbereich(e):

Kaltwasser Warmwasser (60°C) Heillwasser (90°C)
A Rohre - - -
B Behélter - - -

C Ausriistungsgegenstande --- . o

D1 groR¥flachige Dichtungen --- o oam

D2 kleinflachige Dichtungen erflllt o .

sofern hierzu technisch geeignet.
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Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Prufgegg_rE_ﬁlde/u(Mé geltenden gesetzlichen Regelungen. Rat @

Die Giiltigkeit dieses Dokuments arlischt bei Verdnderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungshedingungen.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genghmigung nur vollstandig und unverdndert veriffentlicht oder vervielfaitigt werden. DAP-PL-2548.00

Triger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekd@mpfung der Volkskrankheiten im Rubrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen



